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MEDIDORES

PONTO DE FURAGAO
BROCA @6,0mm
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GABARITO DE FIXACAO CAIXA M-BOX

FIXAR ESTE GABARITO NA PAREDE (SUGERIMOS O
USO DE UM NIVEL PARA GARANTIR O NIVELAMENTO),
EM SEGUIDA FAZER A FURAGAO EM CIMA DOS
PONTOS INDICADOS.

FIXAGAO DOS GRAMPOS (PAREDE)

KIT PARA FIXAGAO:
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PAREDE

Grampos para fixagdo.
Buchas plasticas (6mm).
Parafusos atarraxantes de fenda @4,2 x 38mm para fixar os grampos na parede.

Parafusos atarraxantes de fenda @4,2 x 38mm para encaixar os grampos inferiores da caixa.
Arruelas 3/16 (@ interno 5,4mm @ externo 15,0mm).
Parafusos cabega chata M3 x 12,0mm.

~ Apés instalaglo da
caixa e conexdo dos
cabos de energia, usar
paraf. "E” para
fechamento das tampas
(os furos devem estar
alinhados )

PONTO DE FURAGAO
BROCA @6,0mm

< $ ) Furo para uso do

lacre, se necessdrio

FIXAGAO DO PARAFUSO "C”
(DEIXAR DE 3 A 4mm DE
DISTANCIA DA PAREDE PARA
ENCAIXE DO GRAMPO
INFERIOR DA CAIXA E
POSTERIOR APERTO

PONTO DE FURAGAO
BROCA @6,0mm
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FIXAGAO DOS GRAMPOS (PAREDE)

Furo para colocagdo
de luva 1” (passagem
de cabos)

PONTO DE FURAGAO
BROCA @6,0mm
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FIXAGAO DO PARAFUSO "C”
(DEIXAR DE 3 A 4mm DE
DISTANCIA DA PAREDE PARA
ENCAIXE DO GRAMPO
INFERIOR DA CAIXA E
POSTERIOR APERTO

ATENGAO: ANTES DE CONECTAR OU DESCONECTAR OS CABOS DE ENERGIA, CERTIFIQUE—SE QUE ESTEJA DESENERGIZADO




